
 
 

危險性設備檢查不合格例說明 

不合格項目 滅菌鍋胴體裂痕 

機械種類 
鍋爐 

高壓氣體特定設備 
□V 第一種壓力容器 

高壓氣體容器 

檢查種類 □V 定期     □變更     □重新    □竣工    □既有機械 

法規依據 危險性機械及設備安全檢查規則第 110 條 

缺陷概述 
  

 
角型滅菌鍋 
最高使用壓力：2kg/cm2 

安全閥設定壓力：1.3 kg/cm2 

製造年月：77年 4月 

檢出不鏽鋼胴體（材質 SUS304，厚度 8mm）裂痕長約 80 mm 
 

建議改善 
對策及預防

措施 

1. 事業單位應落實自動檢查，並確實每日作業前檢點。 
2. 平板開孔宜補強。(胴體？) 
3. 老舊設備宜汰換。 

註: 110.01. 

1.「缺陷概述」之照片以放置二禎為限。 
2.為符合個資法規定，照片請勿顯現人名、公司名、編號等。 


